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Diregdo Municipal de Administragdo Geral e Arquivo
Divisdo de Atendimentos e Administrativa

Periodo de Afixacao
Inicio: 01/07/2026

Fim: 09/02/2027

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG
ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

REDE PUBLICA

Edital n* 1/2026
Trimestre ! Janeiro - Mare
Ano : 2026

Zona de abastecimento : Vila Nova de Gala
Papuingio abasteclda : 273 036 hab.

Volume de dgua fornecido : 50 996 m® /dia

N* de pontos controlados / ano: 83 Caixas CQA + 32 Raservatérios

Fipo de Contralo Pardmetra o Pl E s i L Valoras obtidos _IN.‘. anlisos ls'mmnmmal N anilizes (FGOAY
. Cinidbaas) HONERETEER TS T Mintmo:_ | MAvime | >ve VR
% n  |Bastérias Colifarmes (UFC/100 mi) [ o o o 100% a0
2 ?: | cioro residuat disponiver (mg/i G 02 0,88 0 100% 40
S & |escherichia coll (UFC/100 mi) 0 0 o 0 199% 40
Adurraipie (gl Al 200 9 45 o 100% 40
% Cheiro (Fator de diluicdo) 3 <1 <! 4 100% 40
'=" Clostridium perfringens (UFC/100 mi) [} 0 o [ 100% 40
E Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 140 330 [ 100% 40
2 Cor (ap6s filtracdo simples) (mg/! PtCo) 20 <50 6 ] 100% 40
% Enterococos (UFC/100 mi) o o o o 100% 40
8 Manganés (pg/L Mn) 50 <10 73 ] 100% 40
N? de colénias a 22°C (UFC/mi) e [] 0 o] 100% 40
PH, 20°C (Unidades de pH) 65-9,0 Al 7.6 0 100% 40
Sabor, 25°C (Fator de diiuicdo) 3 <t <1 o 100% 40
Turvagio (NTLD 4 <0,50 r 0 100% 40
12 - gictornetane (@A 3 < 0,750 < 0,750 ] 100% 2
17-Beta-Estradiol (ng71)***" 1 < 0,80 <080 7] 100% 2
Aménio (mg/1 NH ¢) 0,5 < 0,04 < 0,04 [] 100% 2
Antiménio (ng/! Sb)* 10 < 0,50 < 0,50 o 100% 2
Arsénio (ug/! As)® 10 18 2 [2] 100% 2
Benzeno (po/)* 1 <0,20 <0,20 [] 100% 2
Bisfenol A (ng/D)** 2,5 < 0,050 < 0,050 o 100% 2
Boro (mg/1 B)* 15 0,001 o.oon ] 100% 2
Bromatos (pg/! Bro3)° 10 <20 <20 0 100% 2
Cddmio (ug/! Ca)* 5 < 0,50 < 0,50 ] 100% 2
Célcio (mg/1 Ca) - 20 27 ] 100% 2
Carbono orgénico total (COT) (mg/! C) - 1 2 2] 100% 2
Clanetos (pa/! CND* 50 <50 <50 o 100% 2
Cloratos (mg/! ClIO3) 0.25 ] 2] o 100% 2
Cloretos (mg/l CD® 250 10 2 ] 100% 2
Cloritos (mg/1 ClO2) 0,25 < 0,0050 < 0,0050 o 100% 2
Chumbo (pg/ Pb) 10 <10 1 o 100% 2
Cobre (mg/1 Cu) 2 o 0 o 100% 2
Crémio (pgA Cr)* 50 <10 <10 o 100% 2
Dureza total (mg/! CaCOy) - 68 88 [ 100% 2
Ferro (ug/! Fe) 200 <7 <7 [} 100% 2
Fluoretos (mg/1 F)* 15 < 0,120 < 0,120 o 100% 2
HAA - Acidos haloacéticos (pg/D™" 60
Acido Monocloroacdtico (pa/l) <20 <20 o 100% 2
Acido Dicloroacético (ng/L) 13 74 o 100% 2
Acido Tricloroacético (ha/L) 9 20 [4 100% 2
Acido Monobromoacético (pg/l) <10 <10 /] 100% 2
Acido Dibromoacético (pg/L) <0,5 1 ] 100% 2
Somatério dos § HAA(ug/L) 38 38 ] 100% 2
Acido Bromocloroacético (pg/L) 4 4 /] 100% 2
Acido Bromodicioroacético (ng/L) 5 5 ] 100% 2
Acido Dibromocloroacético (pg/L) <05 ! 0 100% 2
Acido Tribromoacético (ug/L) <50 <50 ] 100% 2
Somatério dos 9 HAA(ug/L) 47 47 (] 100% 2
Soma Acidos Cloroacéticos (ng/N*" 60 37 37 0 100% 2
Magnésio (mg/I Ma) o 4 5 ] 100% 2
Mercurio (pg/l He)* 1 <0,10 016 [4 100% 2
Micropidsticos (n.° particulas)*® - ! 1 0 100% 1
Acrifonitrifo Butadieno Copolimero de Estireno (ABS) (ug) Ndo Detetado Nao Detetado o 100% 1
Borracha (BR) (n." D las) N&o Detetado  Ndo Detetado [ 100% 1
Clorato ds Viniio (1g/1) 0,5 <010 <010 [} 100% 7
Policarbenato (PC) (1g) N8o Detetado  N&o Detetado o 100% 1
Polfetiteno (PE) (ng) Nio Detetado  N&o Detetado 0 100% !
Poliatilenc Tereftalato (PET)(1\a) N8o Detetado N8o Detetado o 100% 1
Pollproplieno (PP) (ug) Ndo Detetado ~ N&o Detetado o 100% H
Poliastireno (PS)(va) NBo Detetado  NJo Detetado ] 100% 1
Poliuretano (PU) (ng) N&o Detetado  Ndo Detetado o 100% !
Hgliarmicly (FAJ (1) Nao Detetado  N8o Detetado 2] 100% !
Palivinitcloreto (PYC) (1) N8o Detetado  N#o Detetado o 100% 1
b Politetrafluoretilenc Teflon (PTFE) (n.? particulas) 1 ! 2] 100% !
S Rayon (n* particulas) Nio Detetado  NSo Detetado [] 100% !
g Niquel (ha/l NI 20 <10 5 0 100% 2
g Nitratos (mg/| NO 3)* 50 45 46 [/ 100% 2
Is Nitritos (mg/I NO ) 0,5 < 0,020 <0,05 ] 100% 2
z Nonilfenol (ng/D™ 300 < 100 <100 o 100% 2
B Oxidebilidade (MO ;) (mp/t O 2) 5 <1,0 2 o 100% 2
E PAH - Hidroc. Policiclicos Aromdticos (ug/l) o < 0,0200 < 0,0200 o 100% 2
Benzo(a)pirenc (pg/! BAPY) 0,01 < 0,0030 < 0,0030 [ 100% 2
Benzo(b)fluoranteno {ug/l) - < 0,020 < 0,020 o 100% 2
Benzo(ghi)perileno (pg/M) - < 0,020 < 0,020 [ 100% 2
Benzo(k)fiuoranteno (pg/) < 0,020 < 0,020 [} 100% 2
indeno(1,2,3-cd)pirenc (yg/A) - < 0,020 < 0,020 a 100% Z




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG Edital n? 1/2026 I

A AGuas ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA Trimestro : Janelro - Mary
Nav °f.cal REDE PUBLICA Ano : 2026
Zona de abastecimento : Vila Nova de Gala Volume de Sgua fornecido : 50 996 m® / dia
Populacdo abastecida : 273 036 hab, N® da pontos controlados / ano: 83 Cajxas CQA + 32 Reservatérios
T — Parametro e o I Valores ahitidas | A2 andiises Ix cummm1 N.® anélises (PEOA)
Cunicacls) | Minmo | Mixime | sve vP realizadas
PFAS total - 21 Substancias Perfluoroalquiladas (\g/1) 05 < 0,00150 < 0,00150 o 100% 2
Acid> Petfluorbutandico (PFBA) ng/L) < 0,00150 < 0,00150 [ 100% 2
Acid> Perfluoipentandico (PFPA)( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 [ 100% 2
Acido Perfluorhexandico (PFHXAX jg/L) < 0,00030 < 0,00030 [+] 100% 2
Acido Perfiuorheptanoico (PFHPA)( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2
Acido Pertiuoroctansandico (PFCA) ( ug/L) < 0,00030 < 0,00030 0 100% 2
Acido PerfluornonanZico (PENA) ( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2
Actdo Perfluotdecansdico (PFDA)( ug/L) < 0,00030 < 0,00030 4] 100% 2
Acido Pertiuorundecandico (PFURDAY( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 0 100% 2
Acido Pertiuordodecandico (PFDODAN ng/L) < 0,00030 < 0,00030 (<] 100% 2
Acids Perfivor tridecansico (PFTIDA) ug/l) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2
Acido Perfluorbutanossuifonico (PFBS)(png/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2
Acids Perflucipentanossulfonico (PEPS) ug/L) < 0,00030 < 0,00030 0 100% 2
Actdo Pertluorhexanossutfdnico (PFHxS)( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2
Acido Perfluorheptancssulfdnico (PFHpSI(1@/L) < 0,00030 < 0,00030 4] 100% 2
Acido Pertiucioctanoanossulfénico (PFOS) (ng/L) < 0,00030 < 0,00030 ] 100% 2
Actdo Perfluornonancssulténico (PFNS) (ng/t) < 0,00030 < 0,00030 2] 100% 2
Acido Perfluordecancssuifsmco (PFDS)( ng/t) < 0,00030 < 0,00030 [ 100% 2
Acido Perfluordodecanossulfonico (PFLoDS)( g L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2
Actdo Pertluorundecanossultdnico (PFUNDS)( jg/L) < 0,0010 < 0,0010 [ 100% 2
Acido Perfiuortridecanossulfinico (PFTrDS)( ng/L) < 0,0010 < 0,0010 [ 100% 2
Pesticidas - Total (ng/1)* 0.5 < 0,030 < 0,030 [ 100% 2
2,4-D (ng/N* o1 4]
AMPA (1ig/1)* o1 < 0,000 < 0,030 [ 100% 2
Bentazona (g/1)* o7 < 0,030 < 0,030 o] 100% 2
Clorpirifos (ng/)* o1 0
Desetilterbutilazina (\g/1)* o7 < 0,030 < 0,030 ] 100% 2
Dimetenamida-P (ng/D" o1 < 0,030 < 0,030 [ 100% 2
Dimetoato (ng/)* [+4) 0
Diurdo (pg/D* o1 o
Ghifosata (pg/)** o1 < 0,030 < 0,030 o 100% 2
Imidaclopride (ng/1)* o1 < 0,030 < 0,030 4 100% 2
MES6PHOST (ng/m)* o7 < 0,030 < 0,030 o 100% 2
MCPA (ng/)* o1 < 0,030 < 0,030 0 100% 2
Metalaxil (ng/1)* 0.1 < 0,030 < 0,030 o] 100% 2
Metolacloro (pg/l)* o171 < 0,030 < 0,030 [ 100% 2
Metribuzina (ug/)* o1 0
Ometoato (ug/l)* (%] - - ¥ o
Tebuconazol (ng/1) o1 < 0,030 < 0,030 [4 100% 2
Terbutilazina (ng/l)* o1 < 0,030 < 0,030 o 100% 2
PFAS soma 20 - Substdncias Pertiuoroalquiladas ( ng/l™ 0,5 < 0,00150 <0,00150 2] 100% 2
PFAS total 51 - Substdncias Perfiuoroalquiladas ( wg/)™ 05 < 0,00200 < 0,00200 o 100% 2
Potdssio (mg/I K) Sem afteracdo anormal 1 2 o 100% 2
Radioactividade**
a Total (Bq/)** a1¢) < 0,04 <0,04 [ 100% 2
Dose indicativa total (mSV/ano)™* o1 <010 <010 0 100% 2
Raddo (Bq/1)*~ 500 <100 < 10,0 o 100% 2
Urdnio (ng/1 U)** 30 o ] 2] 100% 2
Selénto (pg/ Se)* 20 < 0,50 < 0,50 2 100% 2
Sédio (mg/i Na)* 200 74 88 2 100% 2
Sulfatos (mg/1 SO4)* 250 8 23 2 100% 2
Tetracloroeteno e Tricloroetenc (ng/M)% 10 < 0,20 < 0,20 2 100% 2
Tetracioroeteno (ng/1)” < 0,20 < 0,20 2 100% 2
Tricloroeteno (ng/)* < 0,10 < 0,70 2 100% 2
Trihalometancs - total (ug/): 80 8 29 o 100% 2
Bromofdrmio (nwg/! CHBr 1) < 0,20 <020 ] 100% 2
Cioromoférmio (ng/Al CHCI ;) 10 20 o 100% 2
Bromadiclorometano (mg/| CHBrCI ;) - 5 o 100% 2
Dibromociorometano (rrig/1 CHCIBr ;) T 2 I 0 1G0% 2
Legioneiiy spp (UFCA) Nao(‘LrgFr(J" & M‘:l:'gh(‘{)mu o 100% X
Controlo Extra No detetads  Nao detetado
Legranelta pneumophilla (UFC/) <tQ <LQ (I o 100% 40
A conservativo 1 pela entidade gestora em alta, Aguas do Douro e Palva, SA
°* Pardmetro conservativo analisado por Aguas de Gala, EM, SA
*** Nivels de verificacdo (alerta)
**** Valor giula
As recolhas das amostras de dgua sdo realizadas por Técnicos de Colheitas de Aguas de Gala, EM, SA, qualificados pels RELACRE, o as andlises sdo realizadas por laboratérios acreditados e de
referédncia da ERSAR - Blogerm.
Em conformidade com o Gula Técnico 10 « Controlo Operacional em Sisternas Publicos de Abastec/mento de Agua (ERSAR), Aguas dv Gafa, EM, SA procedeu 4 varificagdo de qualidade de dgua
da rede publics, através de anélises periddicss @m pontos da rede publica, segunco o Programa de Controlo OCporacional da Agua (FCOA), Implimentado no dmblfo do Sistama o Integrado da
Q A e Si (5/QAS) em conformidade com o Decrofo-Lai . * 69_/202.!, da 21 de Agosto.
Infe el relativa 4 i das sit: de 003 VP (causas & modidas carretivas);
Mo ae veeificols nenfuim incumarimonte relativamanty so V9
© Consolho de agdo; lom da Publicitago: 22/06/3026




Diregéo Municipal de Administragdo Geral e Arquivo
Divisdo de Atendimentos e Administrativa

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CO

NSUMO HUMANO =

Periede-deAfnecho

Edital n® /2026

- SE%‘:?A ZONA DEABASTECIMENTOR g:EioRA:;::fo DE VILA NQYAIRF Bf07/2026 Fim: 09/0 37002 Jg[nu!ro - Margo
Zana de abastecimento : Vila Nova de Gala Volume de égua fornecido : 50 936 m'/dla
Populagdo abastecids : 274 951 hab. N? de pontos controlados / ano: 660
Tino g6 Parkmetra [ Paramatrica | | Valaros obtidox v onsi i N Anplisns
Contrale: (unidadnz) 500 OL 506/ Minima | Maximo >R dove 1 ;
% w  |Eacténas Coliformes (UFC/100mi) o ] 5 1 99% 172 172 100%
E .§6 5 Clare residual disponivel (mg/I CI) — 0.2 0,86 o 100% 172 172 100%
8§« Escherichia.coli (UFC/100mI) o [+ 4] o 100% 172 172 100%
o Alumninio [ ug/t Al 200 8 120 o 100% 41 41 100%
5 Cheiro (Fator de diluic&o) 3 <] <1 0 100% 41 41 100%
,E Clostridium perfringens (UFC/100 mi) [e] o] o] (2] 100% 41 41 100%
@ Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500 64 200 (o] 100% q 41 100%
% Cor (aps filtragdo simples) (mg/! PtCo) 20 <50 <50 [*] 100% 4 a1 100%
‘E Enterococos (UFC/100 mi) o [e] ] o] 100% 41 4] 100%
8 Manganés (ug/L Mn) 50 <10 260 1 98% 41 41 100%
N? de col6nias & 22°C (UFC/mi) [ 5 [ 100% 41 41 100%
PH, 20°C (Unidades de pH) 65-9,0 69 77 ] 100% 41 41 100%
Sabor, 25°C (Fator de diluig&o) 3 <1 <1 7] 100% 41 4 100%
Turvagda (NTU) 4 <05 2 [) 100% 4 41 100%
1.2 - dicloroetano (ua/h)* 3 < 0,750 < 0,750 "] 100% 2 2 100%
Aménio (mg/i NH 4 0,5 < 0,04 < 0,04 o 100% 2 2 100%
Antiménio (ug/l Sb)° 10 <05 <05 [o] 100% 2 2 100%
Arsénio (ug/l As) 10 1.8 2 4] 100% 2 2 100%
Benzeno (ng/h* 1 < 0,20 <020 0 100% 2 2 100%
1 - Estradiol (ng/L) ** <080 < 0,80 o 100% 2 2 100%
Bisfenol A (ng/l) 25 < 0,030 < 0,050 o] 100% 2 2 100%
Boro (mg/l B)® 15 0,01 o,on ] 100% 2 2 100%
Bromatos (ng/l Bro3)* 10 <20 <20 [*] 100% 2 2 100%
Cédmio (pg/l Cd)* 5 <050 <050 0 100% 2 2 100%
Célcio (mg/! Ca) 20 25 0 100% 2 2 100%
Carbono orgénico total (COT) (mg/! C) --- 2 2 o] 100% 2 2 100%
Cianetos (ug/l CN)* 50 <50 < 5,0 o] 100% 2 2 100%
Cloratos (mg/! CIO3) 0,25 < 0,0080 < 0,0080 0 100% 2 2 100%
§ Cloretos (mg/il CD* 250 10 22 o 100% 2 2 100%
8 Cloritos (mg/l CI02) 0,25 < 0,0050 < 0,0050 0 100% 2 2 100%
g Chumbo (ug/! Pb) 10 <10 <10 ] 100% 2 2 100%
Cobre (mg/i Cu) 2 () () o 100% 2 -4 100%
% Crémio (pg/! Cr)* 50 <05 <10 [*] 100% 7 I 100%
S Dureza total (mg/l CaCO ;) --- 67 a3 0 100% 2 2 100%
a Ferro (ng/l Fe) 200 <7 <7 o 100% 2 2 100%
Filuoretos (mg/! F)* 15 <0120 < 0,20 [*] 100% 2 2 100%
HAA - Acidos haloacéticos (ug/"* 60
Acido Monocloroacético (pg/L) <! <2 (o] 100% 2 2 100%
Acido Dicloroacético (ng/L) 13 20 o 100% 2 2 100%
Acido Tricloroacético (ng/L) 9 20 o) 100% 2 2 100%
Acido Monobromoacético (pg/L) <10 <10 0 100% 2 2 100%
Acido Dibromoacético (ug/L) <05 H [} 100% 2 2 100%
Somatério dos 5 HAA(pg/L) 22 41 o 100% 2 2 100%
Acido Bromocloroacético (png/L) 4 5 0 100% 2 2 100%
Acido Bromodicloroacético (ug/L) z 5 [} 100% 2 2 100%
Acido Dibromocloroacético (pg/L) <05 ! o 100% 2 2 100%
Acido Tribromoacético ( pg/L) <50 <50 ] 100% 2 2 100%
Somatério dos 9 HAA(wg/L) 31 51 (o) 100% 2 2 100%
Magnésio (mg/i Mg) 4 5 2] 100% 2 2 100%
Mercurio (pg/l Hg)" 1 <010 0,16 o 100% 2 2 100%
Micropldsticos totais (n.*? particulas) 7 7 [o] 100% 2 2 100%
Acrifonitrilo Butadieno Copol de Estirena (ABS) (ng) Nio Detetado No Detetado o 100% 1 1 100%
ha Polibutadic (BR) (n.° particulas) Ngo Detetado Né&o Detetado (o) 100% 1 1 100%
Clareto de Vinilo (ng/!) 0,5 <00 <0110 2] 100% 2 2 100%
Metacrilato de Polimetil [PMMA] (n° de Particulas) N&o Detetado NSo Detetado o 100% ! ] 100%
Policarbonato (PC) (1g) N&o Detetado N&o Detetado [ 100% 1 ! 100%
Polietitenc (PE) (ug) N&o Detetado N&o Detetado o 100% H ] 100%
Polietileno Tereftalato (PET)(ng) Néo Detetado Néo Detetado o 100% 1 1 100%
Polipropileno (PF) (ug) N3o Detetado N&o Detetado ] 100% ) 1 100%
Poliestireno (PS)(ug) N3o Detetado N&o Detetado [} 100% ! ! 100%
Poliuretano (PU) (pg) N&o Detetado N&o Detetado o 100% H 1 100%
Poliamida (PA) (1) N&o Detetado N&o Detetado [ 100% 1 1 100%
S Poliviniicloreto (PVC) (ug) N&o Detetado N&o Detetado o 100% 1 ! 100%
,g Politetrafiuoretileno Teffon (PTFE) (n.? particulas) 1 7 o 100% ! 1 100%
E Rayon (n.® particulas) N5o Detetado Né&o Detetado o 100% 1 1 100%
g Niquel (pg/! Ni) 20 <10 9 [} 100% z 2 100%
] Nitratos (mg/ | NO 3)* 50 45 46 <] 100% 2 2 100%
% Nitritos (mg/I NO 2) 05 < 0,020 < 0,050 4 100% 2 2 100%
E Noniifenol (ng/1)™* 300 <J00 <100 0 100% 2 2 100%
8 Oxidabilidade (MnO4) (mg/1 O ;) 5 <10 2 o 100% 2 2 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policlclicos (pg/l) PAH: 0,1 < 0,020 < 0,020 o 100% 2 2 100%
Benzo(a)pireno (ug/! BAPY) 0,01 < 0,0030 < 0,0030 o 100% 2 2 100%
Benzo(b)fiuoranteno (pg/l) < 0,020 < 0,020 o 100% 2 2 100%
Benzo(gh)perileno (ug/l) < 0,020 < 0,020 [¢] 100% 2 2 100%
Benzo(k)fluorantena (wg/1) < 0,020 < 0,020 o 100% 2 2 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ng/ < 0,020 < 0.020 o 100% 2 2 100%




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO Edltal n® 1/2026

L AGUAS ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA Trimestre : Janeiro - Margo
W DEGAl REDE PREDIAL Ane: 2026
Zona de abastecimento : Vila Nova de Gala Volume de &gua fornecido : 50 936 m’/dls
Populagdo abastecida : 274 951 hab. N? de pontos controlados / ano: 660
Tipo de Parémetro b Paramdtrlca Valores obtidos ¥ analises|Cump, NE PCQA) % Anélises
Controlo Cunildacles Hono DL306/]  Minimo | Méximo > vp do VP lapondadad Rualizadss]  Real
PFAS total - Substancias Perfluoroalquifadas (ng/) 0,5 0,0015 0,0015 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluorbutancico (PFBA)(ng/L) < 0,0015 < 0,0015 (o) 100% 2 2 100%
Actdo Perfluorpentandico (PFPA)( ug/L) < 0,00030 < 0,00030 [o] 100% 2 2 100%
Acido Perfluorhexanoico (PFHXA)( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluorheptancico (PFHpAX pg/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluoroctanoancico (PFOA) ( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfiuornonansico (PFNA) (ug/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluordecandico (PFDA)( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 o] 100% 2 2 100%
Acido Perfluorundecanoico (PFUNDAY( jig/L) < 0,00030 < 0,00030 ] 100% 2 2 100%
Acido Perfluordodecansico (PFDoDAX wg/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluartridecandico (PFTrDA)( ng/.) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluorbutanossulfonico (PFBS)(ng/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluorpentanossulfonico (PFPS)( ng/L) < 0,00030 < 0,00030 [o] 100% 2 2 100%
Acido Perfluorhexanossulfénico (PFHXS)(pg/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluorheptanossulfonico (PFHpS)(ug/l) < 0,00030 < 0,00030 ] 100% 2 2 100%
Acido Perfluoroctanoanossuifénico (PFOS) (ng/L) < 0,00030 < 0,00030 [0} 100% 2 2 100%
Acido Perfiuornonanossulfénico (PFNS) (ug/L) < 0,00030 < 0,00030 2] 100% 2 2 100%
Acido Perfluordecanossulfénico (PFDS)(pg/L) < 0,00030 < 0,00030 o 100% 2 2 100%
Acido Perfluordodecanossulifonico (PFDoDS)( hg/L) < 0,00030 < 0,00030 [s] 100% 2 2 100%
Acido Perfluorundecanossulfénico (PFURDS)(ng/L) < 0,0010 < 0,0010 o) 100% 2 2 100%
Acido Perfluortridecanossulfonico (PF. TrDS)( pg/L) < 0,0010 < 0,0010 o 100% 2 2 100%
Pesticidas - Total (ng/D* 0,5 < 0,030 < 0,030 [+ 100% 2 2 100%
2,4-D (ng/* o1 - . . o 0
AMPA (wg/D* o1 < 0,030 < 0,030 o 100% 2 2 100%
Bentazona (ng/” [e}] < 0,030 < 0,030 . 100% 2 2 100%
Clorpirifos (pg/)* 0.1 o o]
Desetilterbutilazina (pg/b* o, < 0,030 < 0,030 o 100% 2 2 100%
Dimetenamida-P (ng/1)* o < 0,030 < 0,030 o] 100% 2 2 100%
Dimetoato (pg/l)* [o}} o o
Diurdo (ug/i)* o, 0 o
Glifosato (ng/)* o1 < 0,030 < 0,030 o 100% 2 2 100%
Imidaclopride ( g/ [eX] < 0,030 < 0,030 o 100% 2 2 100%
ME56PHOST (ng/*” o1 < 0,030 < 0,030 0 100% 2 2 100%
MCPA (ug/l)* o1 < 0,030 < 0,030 o 100% 2 2 100%
Metalaxil (ug/i* o1 < 0,030 < 0,030 [} 100% 2 2 100%
Metolacioro (ng/h)* [o}] < 0,030 < 0,030 o 100% 2 2 100%
Metribuzina (ng/)* (o} - - - o o
Ometoato (ng/H* ~ . - o] o
Tebuconazol (pg/l)" 0, < 0,030 < 0,030 a 100% 2 2 -
Terbutilazina (ug/*® o <0030 < 0,030 a 100% 2 2 100%
Potdassio (mg/1 K) 1 alteragdo anon <05 ! 2 100% 2 b4 100%
Radioactividade*
a Total (Bq/D* o) < 0,04 < 0,04 o 100% 2 2 100%
Dose indicativa total (mSV/ano)* [oX] <Qlo <00 o 100% 2 2 100%
Raddo (Bq/1)* 500 <Io <10 o 100% 2 2 100%
Uranio (pg/i U)° 30 o 0 o 100% 2 2 100%
Seténio (ug/l Se)* 20 < 0,50 < 0,50 o 100% 2 2 100%
Sddio (mg/iNa)* 200 7.4 88 o 100% 2 2 100%
Sulfatos (mg/! SO4)" 250 18 23 o 100% F 2 100%
Tetracloroetenoc e Tricloroeteno (ug/b* 10 < 0,20 < 0,20 7] 100% 2 2 100%
Tetracloroeteno (ug/h)* - < 0,20 < 0,20 (¢] 100% 2 2 100%
Triclorceteno (pg/* - < 0,10 < 0,10 (4] 100% 2 2 100%
Trihalometanos - total (pg/h: 80 13 24 o 100% 2 2 100%
Cloroférmio (ug/ 1) - 7 6 o 100% 2 2 100%
Bromoformio (ng/ 1) - <020 <020 e} 100% 2 2 100%
Bromodiclorometano (ug/ - 4 6 o 100% 2 2 100%
Dibromociarometano (ug/ 1) E 2 2 el 100% 2 2 100%
controle Extra Legionelia spp (UFC/1) B e W e 120 120 100%
Legionelia preumnophilla (UFC/1) it e el aled - 120 120 100%

* Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta - Aguas do Douro e Paiva, SA
** Parémetro conservativo anallsado por A guas de Gala, EM, SA
*** Niveis de verificagio (alerta)

As recolhas das amostras de dgus sdo realizadas por Técnicos de Colheita de Aguas de Gais, EM, SA, qualificados pela RELACRE, e as anédlises s8o realizadas por laboratérios acreditados
e de referéncia da ERSAR - Biogerm.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 69/2023, de 21 de Agosto, Aguas de Gaia, EM, SA procedeu & verificagSo da qualidade da égua da rede publica, através de anslises periédicas na
torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Res/duos
(ERSAR)

Informagso tar relativa & averi So das de primente dos VP (causss e medidas corretivas).

Verificaram-se dots incumprimentos: um no parametro Bactérias coliformes ¢ outro no pardmetro manganes. As causas estiveram associadas a falta de manutencao/limpeza da rede predial, sendo
que, no caso do manganes, contribuiu igualmente a influéncia das caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem da agua,
Ambas as situapees ficaram resoividas, tendo sido FECOMEndada a0s proprietinios das Instalacdes aferadas a realzagio de apdes de manutencas, liminezae higianizagso da rede predial
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